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Placera sensorer där det finns risk för fuktskador: 
t.ex. runt golvbrunnen, under genomföringar och vid avlopp.

Undvik att placera sensorerna närmre än 60 mm från metall. 
Detaljerad information finns på vår hemsida.

Montera sensorerna på platser som kommer att vara åtkomliga 
för skannern även efter att inredningen är på plats.

Det är viktigt att underliggande material är väl uttorkat.

Dokumentera var sensorerna har installerats: 
t.ex. med ett foto eller markeringar på ritning.

Snabbguide:

Snabbguide

Avjämningsmassa och betong

Placeringsförslag

Förslag på mätningsintervall

Innehåll:

sid 2-3 

sid 4

sid 5 - 13 

sid 14

Från start 
till mätbart



Applicering:

Sopa av underlaget1 Avlägsna sensor 
från bärare

2

Applicera sensorn 
på underlaget

5 Avlägsna eventuella 
luftbubblor

6

Fuktsensorloggan ska 
sitta kvar på bäraren

3

Placera sensorn 
på vald plats

4

Rita in placeringar på en pappersritning eller fotografera. 
För sen över till InviSenes Cloud



60 mm

40 mm

Installation på avjämningsmassa & betong
Vid installation på avjämningsmassa eller betong är det viktigt 
att underlaget är väl uttorkat innan sensorn installeras.

Vid installation där sensorn kommer i kontakt med tvåkomponentslim, 
vänligen kontakta oss för mer information.

Sensorn kan störas av metall som finns inom 60 mm från sensorn.  
På följande sidor visar vi exempel på hur du undviker detta. 
Vid frågor kontakta oss.

Där det finns tunn rostfri 
armering i flytspacklet:

Vid den typen av armering 
måste sensorn vara minst 
60 mm från för att fungera. 
Eftersom man inte spacklar 
så tjockt så rekommenderar 
vi istället att ni använder en 
fiberarmering eller klipper ur 
luckor i armeringen 100 x 100 
mm där sensorn ska monteras.

Armering i betong:

Vid armering enligt ovan 
så ska sensorn vara 
40 mm från 
armeringen.



Placeringsförslag
Våtutrymme

I våtzon 1 placeras sensorerna enligt beskrivning:

Runt golvbrunnar placeras upp till fyra sensorer ca 60 mm 
från metallkanten på golvbrunnen.

I hörnet i duschen placeras sensorerna ca 60 mm upp 
från golvet och ut från hörnet.

Vid genomföringar placeras sensorerna ca 60 mm under.



Fönster i våtutrymme:

Sensorerna placeras under fönster innan tätskikt limmas. 
Placeras rakt under där fodret är tänkt att sitta.

Sensorerna placeras under 
fönster innan tätskiktet limmas. 
Där det finns en nisch under fönstret 
sätts de enligt bilden.



Under plastmatta:
Vid installation på avjämningsmassa eller betong är det viktigt 
att underlaget är väl uttorkat innan sensorn installeras.

Vid installation där sensorn kommer i kontakt med 
tvåkomponentslim, vänligen kontakta oss för mer information.

Montera sensorn 
på undersidan av 

plastmattan. Därefter 
limmas plastmattan på 
det korrekt uttorkade 

underlaget.

WM-läge
WM-mode



Fasad:
Vid installation på avjämningsmassa eller betong är det viktigt 
att underlaget är väl uttorkat innan sensorn installeras.

Vid installation där sensorn kommer i kontakt med 
tvåkomponentslim, vänligen kontakta oss för mer information.

Sensorerna placeras innanför 
vindduken. Där fasadmaterialet 
är tjockputs med metallarmering 
måste armeringen klippas upp 
och eventuellt ersättas med 
ett icke metallbaserat 
armeringsmaterial.

För att kunna mäta läckage vid fönster 
monteras sensorerna på vindskivan/
vindduken innan fasaden monteras.
Sensorerna ska monteras ca 60 mm 
från eventuella stålreglar.



Monteringsalternativ:
Mellan tätskikt och skivmaterial
Mäter fuktnivån i väggmaterialet bakom tätskiktet

Mellan skivmaterial och plywood
Variant av alternativ 1a, mäter på ett liknande sätt

Mellan avjämningsmassa och tätskikt
Förutsätter väl uttorkat material

Mellan betong och avjämningsmassa
Reagerar snabbare på läckage till avjämningsmassan

1a

1b

2

3

1b
2

1a

3



Överblick hus:

Detta är en överblick av 
placeringen i ett normalt 
1 ½-planshus. Det behövs 
ca 40 sensorer för att täcka 
in alla riskområden.

I kök placeras sensorerna 
vid alla platser där det 
riskerar att rinna/krypa 
vatten. De placeras innan 
golvmaterial läggs.



Trösklar:

Vid trösklar placeras två sensorer på insidan vid badrum, balkong och 
verandadörr. I badrum placeras två sensorer även utanför badrummet för 
att kunna mäta fukt om det skulle ha stänkt eller runnit ut vatten, vilket 
kan bidra till svartmögel.



Överblick fasad:





Installation 	 Ca 1 dygn 	 Registera utgångsvärdet

Slutbesiktning 		  Säkerställa korrekt uttorkning 
		  av byggfukt mm

Garantibesiktning 	 Ca 2 år 	 Säkerställa korrekt funktion 
		  på tätskiktet

Förvaltning 	 2+år, löpande 	 Upptäcka skador

I samband med AnledningTid efter
installation

Mer info: Joacim Bergström 070-537 49 04 – www.fuktsensorn.se – info@fuktsensorn.se

För att utvärdera uppmätta värden från våra sensorer 
rekommenderar vi att varje sensor mäts vid flera tillfällen, 
se tabell.

Förslag på mätningsintervall:


