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Blog 7 Extra Energie uit Rookgassen 
 
Hieronder leest u adviezen uit de serie van onderhoud- en energiebesparingsadviezen die meestal binnen 

2 tot 5 jaar terug te verdienen zijn en die vallen onder de nieuwe richtlijn “het nieuwe stoken” van Horti-

Cultura. Voor een meer op maat advies kunnen wij bij u op het bedrijf een onderzoek doen en 

berekeningen voor terugverdientijden uitvoeren. Deze adviezen zijn bedoeld als denkrichting aan wat er 

allemaal nog te besparen valt. De uitvoering van deze adviezen kunnen wij geheel of gedeeltelijk voor u 

verzorgen. 

 

Bovenwaarde en onderwaarde 

In de stooktechniek spreekt men vaak van bovenwaarde en onderwaarde. Bovenwaarde is de energie die 

maximaal uit een m3 brandbaar gas gehaald kan worden. Onderwaarde is de energie die vrijkomt bij 

verbranding van een m3 brandbaar gas zonder de energie uit de rookgassen terug te winnen. Kortweg: 

Bovenwaarde = Onderwaarde + Condensatiewarmte. Voor standaard Nederlands aardgas is de 

bovenwaarde 35,17 MJ/m3 en de onderwaarde 31,65 MJ/m3 . Het verschil, 3,52 MJ/m3, gaan we 

terugwinnen uit de rookgassen. 

 

1. Retarders 

Primaire hoogwaardige warmte uit de ketel is vaak beter te 

benutten. Om meer primaire warmte uit de ketel te halen kunnen 

er retarders in de 3e trek geplaatst worden. Afhankelijk van de 

vorm dwingen deze de rookgassen meer contact te maken met de 

vlampijpen en verandert de rookgasstroom van laminair naar 

turbulent. Het percentage dat we meer uit de ketel halen, halen 

we minder uit de condensor. Als er geen condensor is, is dit wel 

een besparing en zeker aan te raden.   
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2. Een juiste inpassing van de rookgascondensor 

Zorg voor een inpassing van de rookgascondensor op een groep met de laagste retourtemperatuur. Tussen 

een retour temperatuur van 65°C en 30°C zit een rendementsverbetering van 6% bij een standaardcondensor. 

En zelfs 8% bij een condensor met een vergroot VO. Als het boven- en ondernet in het stookseizoen 

omwisselen als primair net, moet er eigenlijk ook een omschakel systeem zijn voor de groepen die de 

condensor koelen.  

  

Ook een punt van aandacht is de condensorpomp.  

Dat is een aparte pomp die water uit de retour(en) van de groep(en) haalt en over de condensor laat 

stromen. Om de rookgassen in de condensor zo goed mogelijk af te koelen is het belangrijk dat er 

voldoende flow over de condensor gaat. Bij fase 1 wordt de voelbare warmte teruggewonnen, bij fase 2, 

onder het dauwpunt,  wordt de condensatie – of latente warmte teruggewonnen (zie knik in de grafiek). 

Dit geldt ook voor de inpassing van de diverse koelers van de WKK*. Als er een apart condensornet 

aanwezig is of als met het primaire net met lage temperaturen gewerkt wordt is splitsen in apart LT en HT 

net vaak rendabel. 
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3. Enkele versus combi condensor 

Als er slechts 1 verwarmingssysteem is om op een rookgascondensor aan te 

sluiten is een enkele lamellen condensor toe te passen. Als er meerdere 

systemen zijn, bijvoorbeeld een primair en secun-dair net, kan een combi 

condensor met 2 secties worden toegepast. Hierbij kan het primaire systeem 

op de 1e  sectie de voelbare warmte uit de rookgas-sen halen en een secundair 

systeem op de 2e sectie om de rookgassen goed te laten condenseren.  

De capaciteiten van de desbetreffende verwarmingssystemen zijn dan 

bepalend voor de afmetingen van de 1e en 2e sectie.   

 

4. Lamellen versus pijpencondensor 

Bij WKK’s treffen we meestal pijpenconden-sors aan. Een 

pijpencondensor heeft een aantal voordelen t.o.v. een lamellen 

condensor. Hij heeft een 1 á 1,5% hoger rendement en minder last 

van vervuiling. Daarentegen is de aanschafprijs vaak hoger en zijn 

de afmetingen groter. Bij een lamellen condensor loopt het 

condenswater naar beneden door de hete rookgassenstroom en 

wordt daar dus weer opgewarmd. Hier heeft een pijpencondensor 

geen last van. 

 

5. Een hoger rendement met een warmtepomp op uw WKK 

*WKK’s werken met een grotere luchtovermaat dan standaard branders. Hier moeten de rookgassen 

dus verder teruggekoeld worden om onder het dauwpunt te condenseren en verschuift de “knik” in 

bovenstaande grafiek ca. 10°C naar links. Uw WKK uitvoeren met een extra rookgaskoeler en een 

warmtepomp die de rookgassen terugkoelen tot onder het dauwpunt, van bijvoorbeeld 60° C naar 

20° C, kan een oplossing zijn om circa 7% warmte terug te winnen die anders als verlies uit de 

schoorsteen verdwijnt. Terugverdientijd is 4 á  5 jaar.  
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Extra winst hierbij zijn:  

• Drogere rookgassen en dus drogere CO2,  

• Minder wateroverlast in het CO2  leidingstelsel,  

• Minder CO2 uitstoot,  

• Hoger rendement WKK. 

 

 


